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CAIET DE SARCINI — PARTE TEHNICA

SERVICII DE VERIFICARE, INTRETINERE SI REPARARE MIJLOACE PSISI
GRUPURI POMPARE PENTRU INCENDIU

Categoria de servicii
CPV : 50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a
incendiilor (Rev2)

1. INFORMATII GENERALE

1.1 Denumirea serviciilor: SERVICIL DE VERIFICARE SI REPARARE MUULOACE PSI
(HIDRANTI interior si exterior, grupuri de pompare pentru incendiu).

1.2 Autoritatea contractanta: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASL

13 Beneficiar investitie: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASL

1.4  Amplasament corp A, corp B, corp C, corp D, Complex Studentesc TG. Copou, Complex

studentesc Codrescu, complex Studentesc Titu Maiorescu, Camin G4, Institutul Teologic Romano-

Catolic ,Sfintul losif” din lagi, Stafiunea Biologica Marind “Prof.dr.loan Borcea” ~Agigea, jud

Constanta, Centrul de Cercetari Geografice $i Monitorizarea Calitatii Mediului Madatjac, jud.lasi,

Statiunea de Cercetare i Practica Studenteasca ,,Jon Gugiuman”, Rarau , jud Suceava.

15  Ordonator de credite: UNIVERSITATEA “AT EXANDRU IOAN CUZA” IA§]

1.6  Surse de finantare: venituri proprii si venituri proprii camine/cantine

2. OBIECTUL ACHIZITIEL

- prestarea de servicii de verificare si reparare a hidrantilor interiori, exteriori si grupuri de
pompare pentru incendiu mijloace PSI).

Aceasta solicitare de oferta produce efecte pe toata durata derularii contractului de prestari
servicii, in baza prevederilor Ordinului pentru aprobarea reglementérii tehnice ,,Normativ privind
securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a 1I-a — Instalatii de stingere”, indicativ P118/2-2013.

3. CERINTE SPECIFICE

Prezenta solicitare de oferta face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea §i
prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreazi de citre fiecare
ofertant propunerea tehnica si financiara. '

Cerintele din solicitarea de oferta vor fi considerate ca fiind obligatorii §i minimale.

in acest sens orice oferta tehnicd va fi luatd in considerare numai in masura in care aceastd
propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau supetior cerintelor minimale.

4. CONDITII DE PRESTARE A SERVICIULUI :
Prestatorul va asigura verificarea mijloacelor tehnice de apirare fmpotriva incendiilor
constind intr-o revizie tehnicd anuald.
fn cadrul reviziilor tehnice anuale se vor executa urmiitoarele operatii
1) Revizia hidrantilor interiori/exteriori:
- controlul etanseitatii instalatie de alimentare cu apa (conducte, imbindri, armaturi,
hidranti interiori i exteriori);




- verificarea gradului de corodare sau depunere prin demontarea arméaturilor de pe traseu

si controlarea capetelor conductelor;

- verificarea modului de fixare a suportilor conductelor $i a arméturilor si a gradului de
uzurd al garniturilor aferente;

- verificarea modului de functionare al arméturilor de inchidere (ugurinta de manevrare,
gradul de inchidere si deschidere, starea garniturilor). Arméturile se vor demonta si se vor
curita, iar pentru etangeitate se folosesc garnituri noi.

Dupi revizie, se vor efectua probele la instalatia de stingere a incendiilor cu
hidranti interiori si exteriori, astfel:

- probe hidraulice de rezistent la presiunea de proba egald cu 1,5 x presiunea de regim;

- probe de etangeitate a instalatiei cu aer comprimat,

- probe de functionare care constau In umplerea instalatiei cu apé (daca este cazul),
asigurarea presiunii minime necesare functionarii, verificarea lungimii jetului de apd la cel mai
indepdrtat hidrant fafa de staia de pompe

- asigurarea iluminatului de marcare a hidrantilor interiori prin verificarea instalatiilor
electrice de iluminat si a corpurilor de iluminat

- se va verifica prezenta cheilor de deschidere/inchidere a hidrantilor exteriori supraterani
si se va completa daca este cazul

fn urma reviziei echipamentul trebuie sa functioneze la parametrii tehnici normali, in conditii
de siguranta;

La revizia anuali se vor afisa etichete autoadezive pentru identificarea hidrantilor interiori
conform modelului atasat.

Pe fiecare hidrant se va afisa o etichetii autoadezivd confindnd numele prestatorului, data
verificarii si data scadentei.
2) Revizie grup pompare pentru incendiu

« verificare vizuala generala

o verificare parametri de functionare pompe

« verificare grad de coroziune

» verificare/manevre vane si robineti

» verificare racorduri

« verificare suporti de fixare componente

« verificare rezerva de apa si nivel

» verificare vas de expasiune

« verificare aparatelor de masura si control

« verificare tablouri de comanda

» teste de functionare

« verificare metrologici AMC din instalatie;

« verificarea starii tehnice a electropompelor pentru stingerea incendiilor care se afla in
dotarea statiilor de pompe pentru incendiu si dupa caz, a agregatelor de actionare (electromotoare)
astfel incat acestea sa se afle permanent in stare de functionare la parametrii de fiabilitate prestabiliti
siin raport cu, conditiile/cerintele stabilite de catre proiectant

« asigurarea iluminatului de siguranta in spatiile care deservesc astfel de instalatii prin
verificarea instalatiilor electrice de iluminat si a corpurilor de iluminat se vor aplica
marcaje cu vopsea culoare rogie sau etichete autoadezive pe elementele supuse reviziei;

Pe fiecare hidrant se va afisa o eticheti autoadezivii continind numele Prestatoralui
data verificarii si data scadentei.
e DPrestatorul va emite certificatul de garantie pentru serviciile prestate
e Prestatoru] va suporta sanctiunile aplicate in urma controalelor organelor abilitate in
situatia in care neconformititile constatate se datoreaza exclusiv prestatorului.
e Prestatorul are obligatia pastririi si intretinerii corespunzitoare a spatiilor,
bunurilor si dotdrilor puse la dispozitie de beneficiar.
In Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din lasi sunt hidranti de interior §i exteriori
instalati in cladiri si in exteriorul acestora, dispusi astfel:



Nr. Denumire obiectiv Hidranti | Coloane | Hidranti Rezerva apa
crt. (spatii de invatamint si auxiliare) interiori | uscate exteriori P
Corp B 6/ 1 comun 3
1 | B-dul Carol I, nr 22 47 2 cu Corp C 250m
Corp A 3
2 { B-dul Carol I, nr 11 48 2 4 250 m
Corp C 17 1 comun cu
3 | Str.General Berthelot nr.16 Corp B
Corp D
4 | str.Toma Cozma nr 3 10 2 2
Séli curs studenti strdini (Corp G) 1
5 | B-dul Carol I, nr 24
Imobil Olga Bancic - Casa 1
»Catargi”(Corp H) 2
6 | B-dul Carol I, nr 24
Biblioteca de $tiinte Sociale -Corp I 2 1 comun cu
7 | B-dul Carol I, nr 19 Cs5
Biblioteca de Litere 2
8 | Str. Gh Asachinr 12
Gradinita Junior I
9 | B-dul Carol I, nr 11
Corp T Teologie Ortodoxa 9 1
10 | Str.Closcanr. 9
Hali statie pilot incercéri (Editura) 1 1 comun cu
11 | Str.Pinului nr.2 Corp B
Muzeul Universitatii 1 comun ¢cu
12 1 Str.Titu Maiorescu nr.12 Cc7
Cladiri Gradina Botanica )
3 Str.Dumbrava Rosie nr.5-7
Castel apa Univ.-Turn by
14 | B-dul Carol I, nr 11
Corp F-camin Akademos 49 1 300 mc/pompa
15 | Str.Pacurari nr.9 hidrofor
Cantina Stud. Nr. 2 ( Complex Titu 6 rezerva apa
16 | Maiorescu)B-dul Carol I, nr 11 200 m*
Camin C17-Studentesc 376 locuri 250 m¥/pompa
Gaudeamus Tr.LILIILIV,V 34 2 b dmpfor p
17 | str.Dr.Codrescu nr 6
Camin Cadre didactice-G4 1
18 | str. Nicolae lorga nr 32
Cimin Stud. Nr. 1 12
19 | Str. Stoicescu nr |
Cémin Stud. Nr. 2 10
20 | Str. Stoicescu nr 1 3 rezerva aph
Cédmin Stud. Nr. 3 10
21 | Str, Stoicescu nr |
Cémin Stud. Nr. 4 3
22 | Str, Stoicescu nr |
Cémin Stud. Nr. 5 12
23 | B-dul Carol I, nr 19
Cémin Stud. Nr. 6
24 | B-dul Carol L, nr 17 10 471
Cémin Stud. Nr. 7 10 cocrr::;n ;’ "
25 ¢ Str.Titu Maiorescu 15 P
Camin Stud. Nr. 8 10
26 | Str.Titu Maiorescu 15
27 | Camin Stud nr 10 8 i




str.Gh.Asachi nr 7

Camin Stud nr 11

28 | str.Dr.Codrescu nr 6

Camin Stud nr 12

29 | str.Dr.Codrescu nr 6

Camin Stud nr 13

30 | str.Dr.Codrescu nr.6

Institutul Teologic Romano-Catolic
»ofantul Iosif” 38 1
31 | str.Vascauteanu, nr. 6
Centrul de Cercetari Geografice st bazin 54 m*
Monitorizarea Calititii Mediului 2 statie de
32 | Madérjac, jud.lasi pompe
Statiunea Biologicd Marina
“Prof.dr.Joan Borcea” —Agigea, 8 3 200 m?
33 | jud Constanta
Statiunea de Cercetare i Practica 6 rezervoare
Studenteasci ,,Jon Gugiuman®, 4 apadel
34 | Rardu jud Suceava m?/buc

35 | ROMTELECOM
Str. Lipugneanu

36 | ATELIER DIDACTIC 1
37 | Camin Stud. Buna Vestire 10 Baterie de
Str.Closcanr. 9 3

TOTAL 418 41
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> . Prestarea serviciilor de revizie se va face in maxim 4. saptamam de Ia semnarea
contmctului de prestari (in cazul in care nu sunt necesare inlocuiri de piese care nu se
gasesc uzual pe stoc),
» - Serviciile de revizie care necesita inlocuire de piese vor fi prestate in
maxim 4 saptamani de Ia data acceptarii devizalui de catre autoritatea contractanta
5. CONDITII DE RECEPTIE A SERVICIILOR
a) Probe si incerciri efectuate la instalatii, dupa revizie:
— Probe hidraulice de rezistenta;
— Probe de etangeitate la conducte §i armaturi;
— Probe de functionare.
b) Documente ce se Intocmesc pentru atestarea serviciile prestate:
— Procese verbale de efectuare a incercarilor;
— Proces verbal de receptie calitativi a serviciilor;

Procese verbale de verificare prin care se va aduce la cunostina Achizitorului, necesitatea
scoaterii din functiune (uz) in vederea repardrii sau inlocuirii unor instalatii sau elemente
componente ale acestora cu grad avansat de uzurd, ce nu mai prezmta siguranti in exploatare

Contravaloarea NECESARULUI DE PIESE ce urmeaza a fi inlocuite S cuprmde in

ofertd, fiind facturat si decontat separat in-urina unui proces; verbal de constatare si a‘unui deviz
antecalcul, intocmit de. prestator si aprobat de Achizitor, deviz care se va prezenta in maxim 3
saptamani de la data semnarii contractului de catre ambele parti

La cererea Achizitorului Prestatorul va face dovada studierii pietei in vederea achizitionarii

acestor.piese laprefuri minime. Piesele de schimb armaturile, etc) trebuie sa fie noi.

Remedierea defectiunilor se va face numai dup# acceptarea de catre achizitor a devizului de

reparatn
Garantia:
> Termenul de garantie pentru serviciul de revizie va fi de minim 6 luni de la
data efectuarii
> . Plesele sau subansamblele achizitionate i care le vor inlocui pe cele defecte
precum si manopera (opel atiunile aferente) vor avea o perioada de garantie de minim 12 luni de la
data receptiei serviciilor prestate.



Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut pentru intreg lotul de produse, conform tabelului
de mai sus si va contine:
- tariful pentru reviziile tehnice anuale, lei fard TVA;

Modul de prezentare a ofertei financiare:

Pretul serviciului (fara TVA) se va exprima in LEI si va ramane neschimbat pe toata perioada
derularii contractului

Pretul serviciului va cuprinde inclusiv cheltuielile legate de deplasarea personalului de
specialitate al acestuia la sediul achizitorului, precum si transportul pieselor de schimb
/subansamblelor /materialelor necesare prestarii serviciilor.

Propunerea financiara va fi insotita obligatoriu de formularul de oferta si centralizatorul
propunerii financiare. In formularul de oferta se va trece valoarea totala a ofertei conform
Centralizatorului propunerii financiare.

Oferta financiara se depune pentru toate serviciile din cadrul lotului

Ofertele partiale vor fi declarate neconforme

Ofertele financiare vor fi calculate pentru cantitatile din tabelul de mai sus

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 60 de
zile de la termenul limita de depunere o ofertelor

Contractul de servicii se va incheia cu un singur operator pentru intreg lotul de
servicii ofertat

Intocmit,
Ing. Radu r%né
W

| j.}/
VeriﬁcatéPSU.

Ing. Stroe

MODEL ETICHETA AUTOADEZIVA PENTRU IDENTIFICAREA HIDRANTILOR
INTERIORI

e HIDRANT®
Nl .

Ajutaj I mm
In caz de incendiu
spargeti geamul

MODEL ETICHETA AUTOADEZIVA CONTINAND NUMELE PRESTATORULUI DATA
VERIFICARII SI DATA SCADENTEI



ANEXA LA RNO

CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE se va demonstra
prin Certificat constatator emis de O.R.C. din care si rezulte ci obiectul de activitate al
ofertantului corespunde obiectului achizitiei.
o Ofertantul va face dovada implementarii sistemului de management integrat conform SR
EN ISO 9001;

« Ofertantul va face dovada ca detine aviz conform OMAI nr. 87/2010 cu modificarile si
completérile ulterioare, pentru efectuarea lucririlor de instalarea si intrefinere a
sistemelor i instalafiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin
anumite gaze fluorurate cu efect de serd;

» Asigurare generald in favoarea UAIC care si acopere rispunderea pentru spatii si
echipamente in cazul pagubelor produse de nefunctionarea din vina prestatorului a
sistemului de stingere de incendiilor conform contract, de minim 500.000 EURO.
Asigurarea va fi prezentatd in termen de 5 zile lucritoare dupi incheierea contractului de

prestari servicii; in caz de neprezentare contractul va Inceta de drept.

Se va prezenta Lista subcontractantilor cu precizarea partii din contract pe care urmeazi si

le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (daca este cazul).



